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Insinöörityössä selvitettiin käyttöveden lämmityksen kannattavuutta aurinkosähköllä pää-
kaupunkiseudun omakotitaloissa. Erityisesti haluttiin selvittää, voidaanko aurinkosähköjär-
jestelmän takaisinmaksuaikaa parantaa mahdollisemman yksinkertaisella ja kevyellä rat-
kaisulla, johon ei kuulu invertteriä. 
 
Työn ensimmäinen vaihe suoritettiin tutustumalla alan kirjallisuuteen ja muihin tietolähtei-
siin. Tutkimusten pohjalta esiteltiin aurinkosähkön tuottopotentiaalia Suomessa sekä aurin-
kosähkövoimalan peruskomponentit. Työssä perehdyttiin myös kotitalouksien veden kulu-
tukseen, veden lämmitykseen kuluvaan energiaan ja niihin vaikuttaviin tekijöihin. Työssä 
tutkittiin myös aurinkosähköjärjestelmiin liittyviä kannattavuustekijöitä. 
 
Työn toisessa vaiheessa tehtiin ylätason määritys kahdelle erityyppiselle aurinkosähköjär-
jestelmälle, joille suoritettiin kannattavuustarkastelut. Toisessa järjestelmässä oli mukana 
invertteri ja toisesta se jätettiin pois. Järjestelmille arvioitiin investointikustannukset ver-
kosta löydettyjen jälleenmyyjien hinnastojen pohjalta. Asennuksista pyydettiin hinta-arvioita 
asennusliikkeiltä. Järjestelmille laadittiin arviot niiden tuottopotentiaalista Helsingin Kona-
lassa sijaitsevalle esimerkkikohteelle. Lähtötietojen pohjalta järjestelmille tehtiin kannatta-
vuuslaskelmat FinSolar-hankkeessa laaditulla riippumattamolla kannattavuuslaskurilla. 
 
Järjestelmälle, johon ei kuulunut invertteriä, saatiin takaisinmaksuajaksi 16–19 vuotta. Pa-
neelit suoraan varaajan vastukseen kytkemällä kuitenkin menetetään suuri määrä tuote-
tusta energiasta. Järjestelmälle, johon kuului invertteri, saatiin takaisinmaksuajaksi 15–18 
vuotta.  
 
Aurinkosähköjärjestelmän kannattavuustarkastelu on tehtävä aina kohdekohtaisesti. Kan-
nattavuuteen vaikuttavia seikkoja ovat muun muassa investoinnin hinta, huoltokulut, järjes-
telmän vuosituotto, korvattavan energian ostohinta ja sen kehitys sekä oman käytön osuus 
tuotetusta energiasta. 
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The purpose of this thesis was to investigate the cost-effectiveness of domestic hot water 
heating using solar electricity in detached houses in Helsinki metropolitan area. Special em-
phasis was placed on finding out if the payback period of photovoltaic systems could be 
shortened by a simple and light system design. Ideally that would mean no inverter was 
used in the system. 
 
In the first phase of the thesis a research into relevant literature and other information 
sources was carried out. Based on this research the production potential of solar power 
generation in Finland is presented. Also, the main components of solar power systems are 
covered. Research into domestic water consumption and the energy it requires was also 
carried out. Some factors that contribute to PV-system cost-effectiveness are also dis-
cussed. 
 
In the second phase of the thesis two solar power systems were defined on top-level. The 
cost-effectiveness of these two systems were then investigated. One of the systems in-
cluded an inverter while the other didn’t. The cost of investment was defined by price re-
search in online shops. The price of installation was defined by asking an estimate from li-
censed electricians. The production potential for both systems were defined by choosing an 
example location in Konala, a part of town in Helsinki. With the initial information defined, a 
cost-effectiveness calculator designed for solar electricity systems was used to carry out 
the calculations.  
 
The payback period for the system that doesn’t include an inverter was calculated as 16 to 
19 years. Connecting the panels directly to the boiler’s heating element will lead to a signifi-
cant waste of energy.  The payback period for the system with an inverter was calculated 
as 15 to 18 years. 
 
The cost-effectiveness analysis for solar power systems must be done on case-by-case ba-
sis. Factors that affect the systems cost-effectiveness include the cost of investment, cost 
of maintenance, produced energy, the price of electricity and its development and how 
much energy of the energy produced can be utilized. 
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MPP Maximum Power Point. Maksimitehopiste on se kohta aurinkopaneelin 
ominaiskäyrällä, missä paneelin antama teho on suurimmillaan. 
MPPT Maximum Power Point Tracking. Maksimitehopisteen seuranta on lataus-
säätimien käyttämä tekniikka, jossa säädin etsii paneelien hetkellisen 
MPP-pisteen aurinko-olosuhteiden muuttuessa. 
PVGIS Photovoltaic Geographical Information System. Paikkatietoon ja säädataan 
perustava laskuri, jolla voidaan arvioida aurinkosähkövoimalan tuotantopo-
tentiaalia paikallisesti. 
PWM Pulse-width modulation. Pulssinleveysmodulaatio on modulointitapa, jossa 
kuormaan menevää jännitettä säädetään sitä tiheästi katkomalla. Kyt-
kentä- ja katkaisuaikojen suhdetta säätämällä saavutetaan käyttötarkoituk-
seen sopiva jännitetaso. 








Tämä työ on tehty Metropolia Ammattikorkeakoulun toimeksiantona. Työssä tutkitaan 
käyttöveden lämmityksen kannattavuutta aurinkosähköä hyväksikäyttäen pääkaupunki-
seudun omakotitaloissa. 
Aurinkosähkötuotantokanta on ollut kasvussa Suomessa. Samalla paneelien hintakehi-
tys on ollut laskeva jo vuosia. Paneelitekniikan nopean kehittymisen ja halpenevan hin-
nan vuoksi erilaiset kannattavuustarkastelut ovat ajankohtaisia. 
Aurinkoenergian hyödyntämisen kohteeksi valittiin omakotitaloasujan käyttöveden läm-
mitys. Käyttöveden lämmitykseen kuluva energia voi olla jopa viidennes koko kotitalou-
den energiankulutuksesta. Suomi on aurinko-oloiltaan hyvin vaihtelevaa aluetta, joten 
tarkastelu rajattiin Etelä-Suomen pääkaupunkiseudulle. Tarkastelu rajattiin myös sähkö-
lämmitteiseen omakotitaloasumiseen, eli muut asumis- ja lämmitysmuodot on rajattu 
työn ulkopuolella. 
Työssä käydään läpi, mistä komponenteista aurinkosähköjärjestelmä koostuu. Työssä 
käydään myös läpi kotitalouksien veden- ja energiankulutusta. Lopuksi suoritetaan kan-




2 Aurinko-olosuhteet Suomessa 
2.1 Auringon säteilyenergia 
Lämpöydinreaktion vuoksi auringosta vapautuu energiaa kokonaisteholla 3,8 ∙ 1023 kW. 
Tästä tehosta 1,7 ∙ 1014 kW:n osuus tulee maapallolle. Maanpinnalle asti tulevan säteilyn 
määrä on noin 0,8 – 1,0 kW/m2 kirkkaana päivänä. Maapallon ilmakehä heikentää maan-
pinnalle saapuvaa säteilyn määrää. Auringonsäteily voidaan jaotella kolmeen eri tyyppiin 
ilmakehän vaikutuksen mukaan. Suoralla auringonsäteilyllä tarkoitetaan nimensä mukai-
sesti suoraan ilmakehän läpi saapuvaa säteilyä. Ilmakehän molekyylien, pilvien ja maan 
kautta heijastuvaa säteilyä kutsutaan hajasäteilyksi. Vastasäteilyllä, eli ns. kasvihuone-
vaikutuksesta johtuvalla säteilyllä, tarkoitetaan ilmakehän vesihöyrystä, hiilidioksidista ja 
otsonista maan pinnalle takaisin heijastuvaa lämpöä. Maanpinnalle saapuva Auringon 
kokonaissäteily on edellä mainittujen säteilytyyppien summa. [2, s. 10–12.] 
2.2 Auringon säteilyn määrä Suomessa 
Suomen pohjoisen sijainnin vuoksi auringon säteilyn määrä jakautuu vuodelle epätasai-
sesti. Suomessa vuosittainen auringon säteilyenergian määrä optimiasennossa oleville 
aurinkopaneeleille on etelässä noin 1100 ja Keski-Suomessa noin 1000 kWh paneeli-
neliömetriä kohden. Vuodenajalla ja hetkittäisellä säätilalla on voimakas vaikutus aurin-
gosta maanpinnalle päätyvän säteilyn määrään. Aurinkoenergian kannalta haasteena 
Suomessa on talven vuorokausien lyhyt valoisa aika. Joulukuussa talvipäivän seisauk-
sen aikaan päivän pituus Helsingissä on vain noin 6 tuntia. Samaan aikaan napapiirillä 
on kaamos eikä aurinko nouse horisontin yläpuolelle lainkaan. Vuoden pimeimpänä ai-
kana, marraskuusta tammikuuhun, aurinko on näkyvissä Helsingissä keskimäärin vain 
tunnin vuorokaudessa. [1, s. 14–17; 2, s. 24.] 
Talven pitkästä pimeästä jaksosta huolimatta Suomessa on hyvä potentiaali energian 
tuottamisella aurinkosähköllä vuositasolla. Kevään ja alkusyksyn kylmät mutta aurinkoi-
set päivät sekä pitkät kesäpäivät lisäävät tuotantoa. Parhaat olot aurinkosähkön kannalta 




tuilla alueilla vuodessa kertyy keskimäärin 1800 – 2000 aurinkotuntia [9]. Ilmatieteen lai-
toksen mukaan laskettua paisteaikaa kertyy, mikäli suoran säteilyn intensiteetti on suu-
rempi kuin 120 W/m2 [10].  
Paras tuotto Suomessa saadaan, kun paneelit suunnataan kohti etelää ja sijainnista riip-
puen 40–50 asteen kallistuskulmaan [3, s. 120]. Helsingissä optimikulma on noin 40 as-
tetta [6, s.27]. On tavallista, että kiinteistöasennuksissa päädytään katon myötäiseen 
asennukseen tavan siisteyden ja helppouden vuoksi, vaikka katon kulma poikkeaisi op-
timaalisesta. Tällöin on pohdittava, kannattaako kulman muutoksen vaatima lisäinves-
tointi. Kulman muutoksen vaatimaa lisäinvestointia on verrattava voimalan käyttöiän ai-
kana saavutettavaan lisätuotantoarvioon. Aurinkosähköjärjestelmän tuottoa voidaan pa-
rantaa seurantajärjestelmällä. Tällöin paneelit seuraavat aurinkoa pysty- ja vaakasuun-
nassa. Seurantajärjestelmät ovat kuitenkin melko harvinaisia. Paneelien asennustavalla 
on myös vaikutusta paneeliston lämpenemiseen ja täten myös odotettuun tuottoon. Maa-
han asennetuissa paneelistoissa ilma pääsee kiertämään vapaammin, mikä edesauttaa 
paneelien jäähtymistä. Kattoon kiinni asennetuissa paneeleissa ilman kierto voi olla ra-
jallisempaa, ja tuotanto voi pudota noin 4,5 %. [3, s. 123.] 
2.3 PVGIS 
Aurinkosähköjärjestelmien tuottoa voidaan arvioida erilaisilla työkaluilla, kuten Euroopan 
komission PVGIS-työkalulla. Työkaluilla voidaan tehdä laskelmia muun muassa kohde-
kohtaisesta auringon säteilyenergian määrästä ja erilaisten aurinkosähköjärjestelmien 
tuotto-odotuksista tietokantoihin kerätyn paikkatiedon pohjalta. Kuvassa 1 on esitetty 
PVGIS-työkalun avulla tehdyt laskelmat vuoden 2016 kuukausittaisesta auringonsäteily-
määrästä Helsingissä sijaitsevalle kohteelle. Tässä työssä kyseistä työkalua on käytetty 





Kuva 1. Euroopan komission ylläpitämän PVGIS-työkalun käyttöliittymä [11]. 
Aurinko- ja säädataa löytyy myös useista muistakin lähteistä. Esimerkiksi ilmatieteenlai-
tos tarjoaa sää- ja säteilyhavaintoja ladattavassa muodossa ilmaiseksi. Kuvassa 2 on 
esitetty Ilmatieteenlaitoksen Kumpulan sääaseman havaintoaineiston pohjalta auringon 
kokonaissäteilyteho kahden vuorokauden osalta vuonna 2019. 
 
Kuva 2. Ilmatieteenlaitoksen Kumpulan sääaseman havaintodata auringon säteilyintensiteetin 













































































































































Kuvaajasta nähdään, että heinäkuun 24. päivänä maanpinnalle asti tulevan säteilyn 
määrä on parhaimmillaan edellä mainitun 0,8 – 1,0 kW/m2 välillä. Kuvaajasta nähdään 
myös säteilyn intensiteetin jakautuminen päivän aikana. Huhtikuussa säteilyn intensi-
teetti on odotetusti huomattavasti pienempi. 
3 Aurinkopaneelit 
3.1 Aurinkopaneelityypit 
Aurinkopaneelityypit voidaan luokitella kolmeen eri sukupolveen. Ensimmäiseen suku-
polveen kuuluvat perinteiset piistä valmistetut yksi- ja monikidepaneelit. Tämän sukupol-
ven paneelit ovat hyötysuhteeltaan yhä tehokkaampia uudempiin sukupolviin verrattuna 
ja ne muodostavat valtaosan kaupallisesti myydyistä paneeleista tänäkin päivänä [5].  
Yksikidepiikennot 
Yksikidepiikennoista valmistetut paneelit ovat vanhin, mutta vielä yksi käytetyimmistä 
paneeliteknologioista. Yksikidekennojen hyötysuhde on paneelityypeistä paras sen ol-
lessa 16-25 % [3, s. 58]. Tämä tarkoittaa, että yksikidepaneeli tuottaa enemmän sähköä 
pinta-alayksikköä kohden kuin muut paneelityypit. Yksikidepaneelien tuotantoteho kui-
tenkin kärsii herkemmin esimerkiksi puiden aiheuttamasta varjostuksesta kuin monikide-
paneelin. Korkeiden tuotantokustannusten vuoksi yksikidepaneelit ovat kalliimpia muihin 
tyyppeihin verrattuna. [4, s. 12–13.] 
Monikidepiikennot 
Monikidepaneeleita voidaan valmistaa yksikiteisen piin valmistuksessa syntyvästä leik-
kuujätteestä. Jäte sulatetaan ja voidaan kiteyttää haluttuun muotoon. Sulatus ja kiteytys 
aiheuttavat kiteisiin virheitä, jonka vuoksi niitä kutsutaan monikiteisiksi. Kidevirheiden 
vuoksi paneelin hyötysuhde kärsii. Monikidepaneelin hyötysuhde onkin yleensä alle 20 
% [3, s. 58]. Monikidepii ei kuitenkaan ole yhtä herkkä varjostukselle rakenteensa vuoksi. 





Kuva 3. Vasemmalla monikide- ja oikealla yksikidepiikennoista koostuvat katolle asennetut au-
rinkopaneelit [12]. 
Monikidepiin tehokkuus laskee herkemmin korkeissa lämpötiloissa. Kennojen valmista-
minen on kuitenkin halvempaa, joten monikidepaneelin hinta on yksikidepaneelia hal-
vempi. Monikidepaneelit ovat kiinteistökäytössä yleisin paneelityyppi. [4, s. 12–13; 5.] 
Ohutkalvopaneelit 
Toisen sukupolven aurinkopaneeleita kutsutaan ohutkalvopaneeleiksi ja ne valmistetaan 
amorfisesta tai mikrokiteisestä piistä, CIGS-yhdisteistä tai CdTe-yhdisteistä. Nimensä 
mukaisesti ne ovat rakenteeltaan hyvin ohuita, kevyitä ja joustavia perinteisiin yksi- ja 
monikidepaneeleihin verrattuna. Käytetyn materiaalin vähäisyyden ja valmistustekniikoi-
den edullisuuden vuoksi ne ovatkin hinnaltaan tyypillisesti ensimmäistä sukupolvea hal-
vempia. Amorfisesta piistä valmistettujen paneelien hyötysuhde on noin 5-10 %. CIGS 
(Copper-Indium-Gallium-Selenide) -paneelien hyötysuhde on noin 7-16 %. CIGS-panee-
lien kerrokset voidaan tehdä niin ohuiksi, että paneeleita voi käyttää taivutettavissa pa-
neelisovelluksissa. Muun muassa heikomman hyötysuhteensa vuoksi ohutkalvopanee-
leita on aikaisemmin käytetty tavallisimmin pienemmissä kohteissa, kuten veneissä ja 
asuntoautoissa. Kuvassa 4 nähdään, kuinka joustavia paneeleita voidaan käsitellä. Ny-
kyään kuitenkin markkinoilta löytyy vaihtoehtoja myös suuremman kokoluokan kohtei-
siin. Esimerkiksi kotimainen Virve Solar tarjoaa aurinkosähköjärjestelmiä, joissa CIGS -
tyypin ohutkalvopaneelit liimataan suoraan kattopeltiin. CdTe (Cadmium-Telluride) pa-






Kuva 4. Ohutkalvotekniikalla toteutettujen joustavien aurinkopaneelien asennus [13]. 
CdTe-kennot ovat perinteisiä piikennoja halvempia, mutta niiden sisältämä myrkyllinen 
kadmium vaikeuttaa käytettyjen paneelien kierrätystä ja loppusijoitusta. [4, s. 12–13; 5.]  
Kolmannen sukupolven paneelit 
Kolmannen sukupolven paneeleilla tarkoitetaan yleisesti vielä kehitysasteella olevia eri-
laisia paneelityyppejä. Kehitteillä olevia kennotyyppejä ovat mm. väriaineherkistetyt 
(DSSC), orgaanisen aurinkosähkön (OPV) ja kvanttipistekennojen lisäksi erityisesti Suo-
messakin tutkittavat perovskiittiset aurinkokennot. [8.] 
3.2 Aurinkopaneelien ominaisuudet 
Paneelien kokoonpano 
Aurinkopaneelit koostuvat sarjaan kytketyistä, kooltaan noin 156 mm x 156 mm puolijoh-
dekennoista. Yhden kennon jännite on noin 0,6 V. Kytkemällä kennoja sarjaan saadaan 
niiden jännite kertautumaan virran pysyessä vakiona, jolloin saavutetaan riittävän korkea 
käyttöjännite. Tavallinen kennojen määrä paneelissa on 36, jolloin paneelin antama jän-




tehon huippuarvoksi noin 150 Wp. Kennojen määrän ollessa 60 paneelin jännite nousee 
noin 35:een ja huipputeho on noin 250 Wp. 
Aurinkopaneelin rakennetta on havainnollistettu kuvassa 5. Sarjaan kytketyt kennot 
asennetaan komposiittimuovista valmistetulle pohjalevylle. Kennot pakataan etyyli-vi-
nyyli-asetaattikalvon eli eva-kalvon sisään, joka suojaa kennoja UV-säteilyltä. Paneelin 
yläpinnalle tulee noin kolmesta kuuteen millimetriä paksu, kestävä karkaistu lasilevy. Pa-
neelin reunoille laitetaan suojaavat, esimerkiksi alumiinista valmistetut, listat. Paneelien 
rakenne suojaa kennoja ilmalta ja kosteudelta. Suojalasi on myös sään kestävä. Puoli-
johdekennot itsessään ovat varsin kevyitä, mutta muut rakenteet nostavat paneelin pai-
non esimerkiksi 250 watin paneelilla noin 20 kiloon. [3, s. 64–68; 6, s. 44–46.] 
 






Tyyppikilpi ja tärkeimmät sähköiset ominaisuudet 
Aurinkopaneelien tärkeimmät sähköiset ominaisuudet on listattu tavallisesti paneelin 
taakse kiinnitetyssä tyyppikilvessä. Tärkeimpiä arvoja ovat: 
 Power (max) tai Pmax on aurinkopaneelin suurin nimellinen tuotantoteho, 
joka kertoo kuinka suuren tehon paneeli tuottaa, kun siihen kohdistuu 1000 
watin säteilyteho neliömetriä kohti. 
 Toleranssi kertoo tehon mahdollisen vaihtelun suuruuden maksimista. 
 Imp on paneelin nimellisvirta maksimiteholla. 
 Vmp on paneelin maksimitehon nimellisjännite. 
 Isc on paneelin oikosulkuvirta eli oikosuljetun paneelin virta. 
 Voc on avoimen piirin jännite eli kuormittamattoman paneelin jännite. 
 System voltage (max) kertoo sarjaan kytkettyjen paneelien sallitun maksi-
mijännitteen. 
 









On myös hyvä kiinnittää huomiota siihen, missä oloissa kyseiset arvot on määritetty. 
Standarditestissä käytetään 1000 W/m2 säteilyarvoa ja 25 celsiusasteen ilman lämpöti-
laa. Tähän arvoon päästään Suomen oloissa kuitenkin harvoin. Suomen oloja vastaavat 
paremmin ns. normaalikäyttötestin olosuhteet. Normaalikäyttötestissä säteilyn voimak-
kuus on 800 W/m2, ilman lämpötila +20 celsiusastetta ja tuulen nopeus 1 m/s. Testiolo-
suhteet on yleensä mainittu tyyppikilvessä. [3, s.66–68; 6, s. 47–48.] 
Valmistajat määrittävät paneeleille myös ominaiskäyrät standardiolosuhteissa. Ominais-
käyrä, eli ns. UI-käyrä, esittää paneelin virran ja jännitteen välisen riippuvuuden. Usein 
käyrät ilmoitetaan myös usealla eri auringon säteilyn voimakkuudella mitattuna. Kuvassa 
7 on esitetty paneelin ominaiskäyrät usealle säteilyn intensiteetille. 
 
Kuva 7. Aurinkopaneelien ominaiskäyrät eri auringonsäteilyn voimakkuuksilla [16]. 
Kuvassa 7 on myös esitetty tehon ja jännitteen suhde omilla kuvaajilla. Näin kuvaajista 





4 Aurinkosähköjärjestelmän osat 
4.1 PWM-säädin 
PWM-säädin toimii pulssinleveysmodulaatioon perustuen. Säädin katkoo tiheään panee-
lin virtaa ja muuttaa kytkentätiheyttä siten, että paneelin jännite putoaa kuormalle sopi-
vaksi. Säätimestä kuormalle menevä jännite siis riippuu säätimen virtapulssien pituu-
desta. Kuvassa 8 nähdään, kuinka säätimen kytkemistiheys vaikuttaa sen keskimääräi-
seen ulostulojännitteeseen. Akkuja ladatessa säätimet seuraavat akun varaustasoa ja 
säätävät latauspulsseja akun tilan perusteella. Säädin estää myös akun varauksen pur-
kautumisen takaisin aurinkopaneeleihin silloin, kun auringonvaloa ei ole saatavilla. Pa-
neelien jännite on usein hieman korkeampi kuin akkujen latausjännite, jonka vuoksi pa-
neelien kytkeminen suoraan akkuun voi olla sille vahingollista. Säädin pudottaa panee-
lien jännitteen lataukseen sopivaksi.  
 
Kuva 8. PWM-säätimen pulssin leveyden vaikutus keskimääräiseen ulostulojännitteeseen. 
Käytettäessä PWM-säädintä on aurinkopaneelien ja kuorman jännite on pyrittävä sovit-
tamaan saman suuruisiksi. [6, s. 70; 17.] 
4.2 MPPT-säädin 
Aurinkopaneelista saatavaa energian määrää rajoittavat paneelin jännite ja virta. Aurin-
gon säteilyenergian sekä lämpötilan ollessa vakioita löytyy aurinkopaneeleille näille olo-
suhteille ominainen optimaalinen toimintapiste, eli ns. maksimitehon piste (Maximum Po-




sellaiset, että ne tuottavat paneelista suurimman mahdollisen tehon. Paneelista saatava 
teho P on jännitteen U ja virran I tulo, eli teho P = UI. MPPT-säätimen tarkoituksena on 
etsiä tehon maksimipiste säätämällä paneelien toimintajännitettä. Säädin pyrkii aina löy-
tämään maksimitehon pisteen olosuhteiden, kuten sään muuttuessa. Auringonsäteilyn 
lisääntyessä luonnollisesti paneelista saadaan irti suurempi teho. On kuitenkin hyvä huo-
mioida, että paneelin lämpeneminen aiheuttaa jännitteen alenemisen, ja siten myös pa-
neelista saatava teho laskee. Käytännössä MPPT-säädin pyrkii täsmäämään aurinkopa-
neeliin liitetyn kuorman resistanssin aurinkopaneelin sisäisen resistanssin kanssa. Mo-
nesti aurinkopaneeleihin kytkettävä kuorma vaatii joko vakiovirran tai vakiojännitteen. 
Ilman paneelien ja kuorman välissä olevaa säädintä kuorman ja paneelien sisäisen jän-
nitteen yhteensovittaminen voi olla haasteellista ja paneeleista ei saada irti maksimaa-
lista hyötyä. Kuvassa 9 on esitetty paneelin ominaiskäyrä ja MPP-piste. [18, s. 249–252.] 
 
Kuva 9. Aurinkopaneelin ominaiskäyrä, johon on merkattu maksimitehon piste. Maksimiteho-
piste löytyy IV-käyrän ”polvesta” [19]. 
 
Aurinkopaneelin oikosulkuvirta ISC voi olla esimerkiksi 6,3 A ja tyhjäkäyntijännite UOC 42,3 
V, ja maksimiteho PMAX 200 W. Tällöin maksimiteho saavutetaan virran ja jännitteen ar-
voilla 5,8 A ja 34,5 V. Jos esimerkiksi em. aurinkopaneelilla ladattaisiin akkua kytkemällä 
paneeli suoraan akun napoihin, jäisi paneelin jännite akun latausjännitteen suuruiseksi 




kuin sen maksimiteho 200 W. Jos paneelit kytketään akkuun MPPT-säätimen kautta, 
nostaa säädin paneelien jännitteen maksimitehon pisteen arvon mukaiseksi. Säätimen 
hakkuripiiri alentaa jännitteen akun lataukseen sopivaksi samalla kasvattaen latausvirran 
maksimitehon pistettä vastaavaan arvoon. Säädin käyttää pienen osan tehosta omaan 
toimintaansa, mutta MPPT-säätimien hyötysuhteet ovat todella hyvät, tyypillisesti 95–97 
%. [6, s. 70–72.] 
Tapoja, joilla MPPT-säätimet etsivät maksimitehon pisteen, on useita. Yksi tavoista on 
ns. ”Kokeile ja vertaa” -algoritmi. Säädin joko pudottaa tai kasvattaa paneelin jännitettä 
pienen askeleen verran, jonka jälkeen säädin laskee, kasvoiko vai putosiko paneeleista 
saatava teho. Jos teho kasvoi, säädin ottaa uuden askeleen tehoa kasvattaneeseen 
suuntaan ja toistaa laskennan. Jos teho laskee, säädin vaihtaa seuraavan askeleen vas-
takkaiseen suuntaan. Menetelmän kääntöpuolena voivat olla säätimen ottamat turhat 
edestakaiset askeleet, ja tämä voi näkyä toiminnan värähtelynä. [6, s. 72–73.] 
Maksimitehon pisteen etsintä voi myös perustua aurinkopaneelin sisäisen differentiaali-
sen resistanssin määräämiseen. Tämä tapa on kokeile ja vertaa tyyppistä säädintä no-
peampi, mutta vaatii myös enemmän laskentatehoa. Säädin tutkii, kuinka suuri on pa-
neelin jännitteen muutos ∆U säätimen muuttaessa paneelin virtaa ∆I verran. Jännitteen 
ja virran muutoksen suhde ∆U / ∆I on paneelin sisäinen differentiaalinen resistanssi. 
Säädin vertaa sisäistä differentiaalista resistanssia paneelin staattiseen resistanssiin, 
joka puolestaan on paneelin jännitteen U ja virran I suhde U/I. Maksimitehon piste saa-
vutetaan, kun paneelin sisäinen differentiaalinen resistanssi on yhtä suuri kuin sen staat-
tinen resistanssi. Kun maksimitehon piste saavutetaan, pitää säädin paneelin virran ja 
jännitteen sen mukaisissa arvoissa vallitsevien olosuhteiden muutokseen asti. Olosuh-
teiden, kuten pilvisyyden muuttuessa, toistetaan säätöprosessi uudelleen. Tällä mene-
telmällä toiminnan värähtelyt ovat myös vähäisempiä kuin kokeile ja vertaa -menetel-
mässä. [6, s. 72–73.] 
Virtapyyhkäisymenetelmässä säädin mittaa paneelin UI-käyrän säännöllisin aikavälein. 
Säädin muuttaa paneelien virtaa nopeaan tahtiin mittaamalla samalla jännitteen kullekin 
virran arvolle. Säädin laskee näistä virta- ja jännitearvopareista maksimitehon pisteen ja 




Vakiojännitemenetelmässä oletetaan, että maksimitehon pisteen jännite on jokin tietty 
prosenttiosuus paneelin tyhjäkäyntijännitteestä UOC, tyypillisesti noin 76 %. Säädin kat-
kaisee paneelin virran hetkeksi, jolloin se mittaa paneelin tyhjäkäyntijännitteen. Paneelin 
jännite säädetään määritetyn prosenttiosuuden suuruiseksi mitatusta jännitteestä. Mit-
taus toistetaan aina olosuhteiden muuttuessa. Tämä menetelmä on kaikista yksinkertai-
sin, mutta samalla myös epätarkin. Määritetty prosenttiosuus ei välttämättä tuota maksi-
maalista tehoa kaikissa olosuhteissa. [6, s. 73.] 
MPPT-säätimet ovat kalliimpia kuin pulssinleveysmodulaatioon pohjaavat perussääti-
met. Niiden höytysuhde on kuitenkin huomattavasti korkeampi perussäätimiin verrat-
tuna. Laadukkaiden MPPT-säätimien hinnat alkavat noin 80 eurosta. Verkkokaupoista 
voi löytyä tunnettujen valmistajien säätimistä tehtyjä jäljitelmiä huomattavasti halvem-
malla, mutta näiden suhteen kannattaa käyttää syvää harkintaa.  
4.3 Invertteri 
Invertteri eli vaihtosuuntaaja tekee aurinkopaneelien tuottamasta tasasähköstä vaih-
tosähköä paneelin jännitettä katkomalla, suurentamalla ja sen suuntaa vaihtamalla. In-
verttereitä löytyy mm. 12 voltin ja 24 voltin järjestelmille. Suuritehoisissa järjestelmissä 
suurempi jännite on eduksi invertterin ottaman pienemmän virran vuoksi. Invertterin 
avulla aurinkosähköllä voidaan käyttää normaalisti pistorasian kautta verkkovirtaan kyt-
kettäviä laitteita, kuten tietokonetta tai hiustenkuivaajaa. Jos aurinkosähköjärjestelmä lii-
tetään jakeluverkkoon, tarvitaan aina invertteri, joka muuntaa paneelin jännitteen verk-
koon sopivaksi 230 voltin vaihtojännitteeksi. Termi invertteri on lainattu englannin kie-
lestä ja sitä käytetään myös yleisnimityksenä erityyppisille, kokoonpanoltaan toisistaan 
eroaville keskuslaitteille, joihin aurinkopaneelit kytketään. Tässä tekstissä invertterillä 
tarkoitetaan vaihtosuuntaajaa, jolla tasasähkö muutetaan vaihtosähköksi.  
Invertterin tuottaman vaihtovirran laatua voidaan tarkastella sen tuottaman virran aalto-
muotoa tutkimalla. Halvemmat yksinkertaiset invertterit tuottavat modifioitua siniaaltoista 
jännitettä. Sen kuvaaja poikkeaa huomattavasti sähköverkon puhtaasta siniaallon muo-
toisesta jännitteestä. Tästä voi aiheutua häiriöitä herkkiä laitteita, kuten tietokoneita, käy-
tettäessä. Modifioitua siniaaltoa tuottavat invertterit kuitenkin soveltuvat useimmille verk-




voi löytää tämäntyyppisiä suuritehoisiakin inverttereitä kohtuuhintaan. Kalliimmat ja laa-
dukkaammat invertterit tuottavat puhdasta siniaaltoa. Puhdasta ja modifioitua siniaaltoa 
tuotetaan periaatteessa samalla menetelmällä, mutta puhtaan aallon tapauksessa in-
vertteri pilkkoo virtaa tiheämmin siniaallon nousevan ja laskevan puolikkaan aikana. 
Puhdasta siniaaltoa tuottava invertteri myös säätelee virtapulssien kestoa siten, että 
pulssit ovat pidempiä puoliaallon huippukohdissa. [6, s. 75–77; 4, s.49–50.] 
Hyvien inverttereiden hyötysuhde on 90:n %:n luokkaa. Modifioitua sinijännitettä tuotta-
vat invertterit käyttävät itse vähemmän virtaa kuin puhdasta sinijännitettä tuottavat, joten 
edeltävien hyötysuhde on jonkin verran jälkimmäisiä parempi. Akkukäytössä tehokkaat 
invertterit ottavat akulta huomattavan suuren virran. Tämän vuoksi irvertteri ja akku on 
suositeltavaa kytkeä toisiinsa lyhyillä ja paksuilla kaapeleilla. Suuri virta aiheuttaa pit-
kissä kaapeleissa suuren jännitehäviön, jolloin invertterin hyötysuhde kärsii. Invertteri 
myös katkaisee virran akun jännitteen pudotessa katkaisurajalle. Pitkien kaapeleiden ai-
heuttama jännitteen alenema voi johtaa virran ennenaikaiseen katkaisuun, sillä invertteri 
näkee akun jännitteen kaapelien jännitehäviön verran pienempänä.  
Pienitehoiset invertterit kytketään yhteen vaiheeseen. Suurempitehoiset, noin 3 kW ylös-
päin, voidaan kytkeä kolmeen vaiheeseen. Yksivaiheisen invertterin avulla voidaan luon-
nollisesti kuormittaa vain sitä vaihetta, johon invertteri on kytketty. Vaiheen valinnassa 
kannattaa ottaa huomioon laitteet, jotka kyseiseen vaiheeseen on liitetty. Jotta aurin-
kosähköstä saataisiin maksimaalinen hyöty, on laitteiden oltava sellaisia, että niiden 
käyttö voidaan ajoittaa valoisaan aikaan. Kolmivaiheista invertteriä käytettäessä on hyvä 
pyrkiä kuormittamaan vaiheita tasaisesti. Sähkökiukaat ja lämminvesivaraajat ovat hyviä 
kohteita, sillä ne kytketään tyypillisesti kaikkiin kolmeen vaiheeseen. Invertterin täyttä-
essä jakeluverkkoyhtiön vaatimukset voidaan se liittää jakeluverkkoon. Tällöin ylijää-
mäsähkön voi myydä sähköyhtiölle. Verkkoon myydystä sähköstä maksetaan tyypilli-
sesti vain sähköenergian hinta, joka on pienempi kuin verkosta ostetun sähkön koko-
naishinta, johon kuuluvat energian hinnan lisäksi siirtomaksu ja verot. Tämän vuoksi au-





Kaapelin oikealla mitoituksella varmistetaan aurinkosähköjärjestelmän turvallisuus ja mi-
nimoidaan siirtohäviöitä. Suurilla virroilla alimitoitetut kaapelit ovat paloturvallisuusriski. 
Riittävän poikkipinta-alan lisäksi oikean kaapelityypin valinta on tärkeää. Tavallinen si-
säasennuksiin soveltuva johto, kuten esimerkiksi MMJ, ei sovellu ulkoasennuksiin tai 
maahan kaivettavaksi. Paneelien asennuksissa on käytettävä ulkoasennuksiin soveltu-
vaa, UV-säteilyn kestävää kaapelia, kuten AJMY:ä. Jos kaapeli kaivetaan maahan, tulee 
käyttää maakaapelia, kuten MCMK:ta. Ylimitoitetun kaapelin huonona puolena on kor-
keampi hinta. [7, 56–57.]  
Kaapelin paksuuden mitoitukseen vaikuttavia seikkoja ovat kuormitusvirta, kaapelin pi-
tuus ja suurin sallittu jännitehäviö. Pienillä jännitteillä, kuten 12 V tai 24 V, johdoissa 
syntyvän jännitehäviön merkitys kasvaa huomattavasti verrattuna normaalin verkkojän-
nitteen systeemeihin verrattuna. Johtojen tehohäviöt ovat verrannollisia virran toiseen 
potenssiin. Jakeluverkon 230 voltin jännitteellä virrat ovat parhaimmillaan 20 kertaa pie-
nempiä kuin 12 voltin järjestelmissä. Tämä tarkoittaa 12 voltin systeemissä noin 400 ker-
taisia johtojen tehohäviöitä jakelujännitteeseen verrattuna. Kiinteistöjen kiinteissä 230 
voltin asennuksissa käytetään aina poikkipinta-alaltaan vähintään 1,5 mm2 johdinta. 
Edellä mainitun kaltaista johdinta voidaan kuormittaa 10 ampeerin virralla. Tällöin joh-
toon kytkettävän laitteen maksimiteho voi olla 230 V kertaa 10 A, eli 2,3 kW. Suuremmilla 
virroilla johdin kuumenee liikaa ja sen vuoksi on valittava poikkipinta-alaltaan paksumpi 
johdin. Verkkojännitettä matalammilla jännitteillä johtimien virtakestoisuus ei muutu. Jos 
systeemin jännite on 12 V ja käytetään 1,5 mm2 johdinta, maksimikuormitusvirta on edel-
leen 10 A. Tämä puolestaan tarkoittaa, että johdon päähän kytkettävän laitteen maksi-
miteho on 12 V kertaa 10 A, eli 120 W. Matalalla jännitteellä johtojen maksimivirralla 
kuormittaminen ei kuitenkaan ole todennäköisesti järkevää jännitehäviöiden noustessa 
lyhyilläkin johdoille kohtuuttoman suuriksi. Taulukossa 1 on esitetty eri pinta-alaisten joh-





Taulukko 1. Taulukkoarvoja kaapelin valintaan [7, s. 56]. 
Virta(A) Tarvittava poikkipinta-ala(mm2) Esimerkki käyttökohteet 
5 0,75 Pienet LED-valaisimet 
10 1,5 Valaisimet 




50 8 Invertterikäyttö 
100 16 Invertterikäyttö 
200 32 Invertterikäyttö 
Käytettäessä matalaa jännitettä on johtimissa syntyviin jännitehäviöihin kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota ja ne on pyrittävä minimoimaan mahdollisuuksien mukaan. Hyviä viitear-
voja sallituille jännitehäviöille ovat: 
 paneelilta lataussäätimelle tulevissa johdoissa 0,5–1 V 
 säätimeltä akkuun tulevissa johdoissa 0,1 V 
 säätimeltä kulutuspisteille tulevissa johdoissa 0,5 V 
 akulta invertterille tulevissa johdoissa 0,1 V. 
Johtimen jännitehäviön voi laskea johtimen vastusarvon ja sen läpi kulkevan virran tu-
lona. Johtimen vastusarvoon vaikuttaa johtimen pituus, pinta-ala ja johtimen materiaali. 
Myös johtimen lämpötila vaikuttaa sen vastuksen arvoon. Korkeammissa lämpötiloissa 
johtokyky heikkenee ja jännitehäviöt kasvavat. Lämpötilan vaikutus ei normaalisti ole ko-
vin suuri ja voidaan yksinkertaisissa tapauksissa jättää huomioimatta. 
Seuraavalla yksinkertaisella kaavalla voidaan laskea tarvittava johdin poikkipinta-ala au-
rinkopaneelikaapeleille ja pienitehoisille kulutuspisteille: 
 𝑃𝑜𝑖𝑘𝑘𝑖𝑝𝑖𝑛𝑡𝑎 − 𝑎𝑙𝑎(𝑚𝑚2) = 𝐿 × 𝐼 ÷ 16   (1) 
𝐿 𝑜𝑛 𝑗𝑜ℎ𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠 
𝐼 𝑜𝑛 𝑗𝑜ℎ𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑡𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎. 
 





Johtimen resistanssi saadaan laskettua kaavalla: 
𝑅 = (ρ ×
1
𝐴
 )  ×  (1 + 𝑙𝑡𝑘 ×  (𝑡 − 20))  (2) 
𝑅 𝑜𝑛 𝑘𝑎𝑎𝑝𝑒𝑙𝑖𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑠𝑖 
ρ on johtimen resistiivisyys, kuparillle 0,017 
𝐴 𝑜𝑛 𝑗𝑜ℎ𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑖𝑘𝑘𝑖𝑝𝑖𝑛𝑡𝑎 − 𝑎𝑙𝑎, 𝑚𝑚2 
𝑙𝑡𝑘 𝑜𝑛 𝑙ä𝑚𝑝ö𝑡𝑖𝑙𝑎𝑘𝑒𝑟𝑟𝑘𝑜𝑖𝑛, 𝑘𝑢𝑝𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑒 0,0039 
𝑡 𝑜𝑛 𝑗𝑜ℎ𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑙ä𝑚𝑝ö𝑡𝑖𝑙𝑎. 
Kuten edellä on mainittu, jännitehäviö saadaan kertomalla kaavalla 2 laskettu johtimen 
resistanssi johtimen kuormitusvirralla. Saatua jännitehäviön arvoa voidaan verrata em. 
jännitehäviöiden maksimiviitearvoihin ja tehdä mitoituspäätöksiä tulosten mukaisesti. 
Jännitehäviöitä voidaan vähentää johtimen poikkipinta-alaa kasvattamalla tai jännitettä 
kasvattamalla. Johtimet on pyrittävä pitämään myös mahdollisimman lyhyinä. Pohdinnan 
arvoista on myös 24 voltin käyttäminen 12 voltin sijaan, jos se on käytön kannalta mah-
dollista. Kaksinkertaisella jännitteellä kuormitusvirrat puolittuvat ja jännitehäviöt putoavat 
neljäsosaan matalamman jännitteen vastaavista. 
Helposti saatavilla olevia tavallisia sähköasennuskaapeleita vodaan hyödyntää asen-
nuksissa. Niiden jännitekestoisuus on tyypillisesti 230 V, joten ne soveltuvat hyvin myös 
matalammilla jännitteillä käytettäväksi. Vaihtoehtoisesti voidaan myös hyödyntää autoi-
hin tarkoitettuja kaapeleita. Näiden jännitekestoisuus riittää noin 75 volttiin asti.  
MMJ on hyvin yleinen sisäasennuskaapeli. Sen johtimet ovat yksilankaista kuparia ja 
kaapelissa on tyypillisesti kolmesta viiteen johdinta. Johtimien poikkipinta-ala on 1,5–25 
mm2. Kaapelit ovat itsestään sammuvia. Johdon ulkovaippa on PVC-muovia, joka ei 
kestä auringon UV-säteilyä suojaamatta. MKMJ on MMJ:tä vastaava monisäikeinen kaa-
peli, jota on monisäikeisyyden vuoksi helpompi taivuttaa. MCMK ja AMCMK ovat tyypil-
lisiä maakaapeleita. AMCMK-johtimet ovat alumiinia. MK90-johtimet ovat yksittäisiä 
muovieristeisiä ja monisäikeisiä kuparijohtimia, joiden pinta-ala on 1,5–16 mm2. Au-
tosähkökaapeleita ovat mm. AJMY, RKUB ja RKKB. Näitä on saatavilla autotarvikeliik-
keissä. Kuvassa 10 on esitetty tavallisimmista asennuskaapeleista aurinkopaneelikaa-






Kuva 10. Tavallisia asennuskaapeleita. Vasemmalta oikealle AJMY MC4 liittimillä, MMJ 
5x1,5S pinta-asennuskaapeli sekä MCMK 4x2,5+2,5 maakaapeli [20]. 
Suhteessa halvan hinnan ja helpon saatavuuden vuoksi kannattaa edellisissä luvuissa 
mainittuja kaapelityyppejä hyödyntää mahdollisimman paljon. Aurinkosähköjärjestelmän 
tasasähkölle riittää kaksi johdinta. Esimerkiksi MMJ-kaapelissa on kolmesta viiteen joh-
dinta. Kaikki osajohtimet voidaan kuitenkin hyödyntää rinnan kytkemällä. Rinnan kytket-
tyjen plus- ja miinusjohtimien lukumäärän ei tarvitsi olla sama. Viisijohtimisen MMJ-kaa-
pelin kolme johdinta voidaan esimerkiksi kytkeä yhdeksi plus-johtimeksi ja loput kaksi 
miinus-johtimeksi. On muistettava, että sisäasennuskaapelit eivät sovellu ulkoasennuk-






4.5 Varaaja ja varaajan vastus 
Sähköllä lämmitettävissä omakotitaloissa on yleensä erillinen varaaja lämpimälle käyttö-
vedelle. Varaajan säiliö on tavallisesti kokoluokaltaan 200–300 litraa. Varaajan vesi läm-
mitetään varaajaan upotetuilla tai sen ympärille asennetuilla sähkövastuksilla. Sopiva 
vastusteho tämän kokoisille varaajille on kolmesta kilowatista kuuteen kilowattiin. Vas-
tuspaketit ovat tavallisesti kolmivaiheisia ja koostuvat kolmesta kuparisesta vastuskieru-
kasta. Esimerkiksi Jäspin valmistamassa VLM-300 S -varaajassa on vastuspaketti, joka 
koostuu kolmesta 1 kW:n vastus silmukasta. Edellä mainitun varaajan vastuspaketti on 
esitetty kuvassa 11. Vastuspakettiin kuuluu myös anturitasku veden lämpötilan seuran-
taa varten. [21, s. 367–372.] 
 
Kuva 11. Jäspin valmistaman VLM-300 S -lämminvesivaraajan 3 kW:n vastuspaketti [22]. 
Vastukset kytketään tavallisesti 230 V:n tai 400 V:n vaihtojännitteeseen. Kytkentä teh-
dään usein säiliön ulkopuolelle jäävään koteloon. Vastusta ohjaa termostaatti. Kytken-
tään kuuluu myös lämpötilanrajoitin, joka varmistaa, ettei vesi ylikuumene, vaikka termo-
staatti jostain syystä pettäisi. Lämminvesivaraajan säiliössä ei usein ole varattua läpi-
vientiä ohjaustermostaatille. Tällöin on valittava termostaatilla ja lämpötilanrajoittimella 




nähdään, että kytkentään kuuluu muun muassa termostaatti sekä lämpötilanrajoitin. [21, 
s. 367–372.] 
 
Kuva 12. Jäspin valmistaman VLM-300 S:n lämminvesivaraajan kytkentäkaavio [23]. 
Varaajaa voidaan syöttää aurinkosähköjärjestelmällä, johon kuuluu invertteri. Tällöin pa-
neelien tuottama tasavirta muutetaan varaajalle sopivaksi vaihtosähköksi. Invertteri on 
kuitenkin kallis komponentti. Työtä varten on varaajien valmistajilta ja jälleenmyyjiltä ky-
selty mahdollisuutta varaajan syöttämiseen tasavirralla. Vastausten perusteella näyttää 
siltä, että tätä vaihtoehtoa ei olla otettu huomioon eikä valmiita ratkaisuita ole tarjolla. 
Huolenaiheena, varaajaa tasavirralla syötettäessä, on vaihtovirralle tarkoitetun termos-
taatin kesto. Vaihtovirralle tarkoitetussa termostaatissa voi tapahtua läpilyöntejä, jotka 
vaurioittavat termostaattia tai jopa rikkovat sen. Suomen markkinoilla ei juurikaan näytä 
olevan ratkaisuja tasavirralla lämmitystä varten. Verkkokauppoja tutkimalla löytyi joitakin 
esimerkkejä tasavirralle tarkoitetuista vastuksista. Kuvassa 13 on amerikkalaisen val-





Kuva 13. Missouri Wind and Solarin valmistama tasavirtalämmitysvastus, jossa sisäänra-
kennettu säädettävä termostaatti [24]. 
Veden lämmitystä aurinkosähkön avulla suunniteltaessa on myös otettava huomioon 
vastuksen resistanssi. Varaajan vastukset on tyypillisesti mitoitettu 230 V:n tai 400 V:n 
vaihtojännitteelle. Ohmin lain mukaisesti 2000:n watin ja 230 voltin vastuksessa resis-
tanssi on noin 26,5 ohmia. Jos edellä mainitun mukaista vastusta kuormitetaan esimer-
kiksi 48 voltin aurinkosähköjärjestelmällä, jää virta alle kahteen ampeeriin. Tällöin sys-
teemin teho jää häviävän pieneksi. Aurinkosähköjärjestelmän jännitettä on siis nostet-
tava lähelle 230 volttia sarjaan kytkennällä tai on löydettävä huomattavasti ohmi-arvol-
taan pienempi vastus.  
Taulukossa 2 on laskettu ohmin lain perusteella vastuksen resistanssin arvoja eri jännit-
teisille ja tehoisille systeemeille. 
Taulukko 2. Sopivia lämmitysvastuksen resistanssiarvoja eri tehoisille järjestelmille. 
Jännite V Teho W Resistanssi Ω Virta A 
230 3500 15,11 15,22 
230 2000 26,45 8,70 
230 1500 35,27 6,52 
230 1000 52,90 4,35 
120 2000 7,20 16,67 
120 1500 9,60 12,50 
120 1000 14,40 8,33 
48 2000 1,15 41,67 
48 1500 1,54 31,25 




5 Lämpimän käyttöveden tuottaminen ja kulutus 
Veden kulutus 
Suomessa veden kulutus vuorokausitasolla on noin 140 litraa vuorokaudessa henkilöä 
kohden [25]. Kulutuksen määrä voi kuitenkin vaihdella huomattavasti mm. kulutustottu-
muksien ja vesikalusteiden varustelutason mukaan. Lämpimän käyttöveden osuus ko-
konaiskulutuksesta on noin 40 % [27]. Lämpimän käyttöveden suhteellinen osuus koko-
naiskulutuksesta vaihtelee eri vuodenaikoina. Keväällä, kesällä ja syksyllä kulutetaan 
lämmintä käyttövettä vähemmän kuin talvella. Kokonaiskulutuksesta keskimäärin 40-60 
% käytetään suihkussa, 20-30 % keittiössä ja 20-35 % WC:ssä [21, s.248]. Kuvassa 14 
on esitetty kotitalouden vedenkäytön jakautuminen kulutustyypeittäin. 
 
Kuva 14. Vuorokauden vedenkulutuksen jakaantuminen [26]. 
Lämmintä käyttövettä kuluu noin 40-50 litraa vuorokaudessa per henkilö. Lämpimästä 
käyttövedestä noin kaksi kolmasosaa kuluu henkilökohtaiseen hygieniaan, neljäsosa as-
tioiden pesuun ja loput muihin tarpeisiin. Veden lämmitykseen käytetty energia on noin 
viidennes asuinkiinteistöjen kokonaisenergian kulutuksesta. [26.] 
Suuret kulutuksen vaihtelut ovat tyypillisiä lämpimälle käyttövedelle. Arkisin kulutus-
huippu ajoittuu yleensä aamuun ja iltaan. Viikonloppuna kulutus on tyypillisesti tasaisem-




todellista vaihtelevaa päivittäistä kulutusta. Mitä pienempi huippukulutuksen käyttöaika 
on, sitä vaihtelevampaa on päivittäinen kulutus. [21, s. 247–248.] 
Veden lämmitykseen kuluva energia 
Asuinkiinteistön energiankulutuksesta noin viidennes menee käyttöveden lämmittämi-
seen. Itse veden lämmityksen lisäksi lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviöt 
lisäävät energian tarvetta. Vanhoissa kiinteistöissä kiertojohdon lämpöhäviöt voivat olla 
huomattavankin suuria. Ulkolämpötilalla ei ole suurta vaikutusta käyttöveden lämmityk-
seen tarvittavaan energiaan. Lämpimän käyttöveden energiankulutuksena käytetään en-
sisijaisesti rakennuksen käyttöveden energiamittauksiin perustuvaa arvoa. Veden läm-
mitykseen kulunutta energiaa voidaan arvioida esimerkiksi kesä-elokuun keskimääräi-
sen kulutuksen perusteella edellyttäen, että rakennuksen muu lämmitys ei ole tuona ai-
kana päällä. Jos lämpimän käyttöveden kulutuksesta on tarkempaa mittaustietoa, voi-
daan lämmitykseen käytetty energia laskea kaavalla: 
𝑄 =
ρ× c𝑝×𝑉 × (𝑡2−𝑡1)
3600
    (3) 
𝑄 𝑜𝑛 veden lämmittämiseen kuluva energia (kWh) 




𝑐𝑝 𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑙ä𝑚𝑝ö𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖   
𝑉 𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠 (𝑚3) 
𝑡2 𝑜𝑛 𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑒𝑡𝑦𝑛 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑙ä𝑚𝑝ö𝑡𝑖𝑙𝑎  
𝑡1 𝑜𝑛 𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑒𝑡𝑡ä𝑣ä𝑛 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑙ä𝑚𝑝ö𝑡𝑖𝑙𝑎. 
Lämpimän käyttöveden kulutukseen ja sen vaatimaan energiamäärään arviointiin on 
myös muita tapoja kuin edellä mainitut. Esimerkiksi Motivan verkkosivuilta löytyy tapoja 




6 Käyttöveden lämmityksen kannattavuus aurinkosähköllä 
6.1 Kannattavuustekijät 
Aurinkosähköjärjestelmän kannattavuus koostuu kolmesta osatekijästä. Ensimmäinen 
tekijä on järjestelmästä saatava rahallinen hyöty, kuten korvatut ostoenergiakulut, ener-
gian myynti ja mahdollinen kiinteistön arvon nousu. Toinen tekijä on järjestelmään upo-
tettavat investointi- ja rahoituskulut. Kolmas osatekijä on järjestelmästä koituvat huolto-
kulut sen elinkaaren aikana. Osatekijöillä on suoria tai välillisiä vaikutuksia keskenään. 
Aurinkosähköjärjestelmän toteutukseen liittyy kohdekohtaisia kiinteitä kustannuksia.  
Näitä ovat esim. osa asennukseen liittyvistä kustannuksista, invertteri, säädin, johdot ja 
johtoreitit. Pienemmissä järjestelmissä näiden kiinteiden kustannusten suhteellinen 
osuus voi olla hyvinkin merkittävä. Jos paneelistoa voidaan kasvattaa ilman, että nämä 
kiinteät kustannukset merkittävästi kasvavat, voi järjestelmän ylimitoittaminen omaan 
tarpeeseen nähden olla kannattavaa. Tässä tapauksessa ylimitoituksen kannattavuus 
perustuu investoinnin matalampaan €/kW yksikköhintaan, jolloin tuotetun energiayksikön 
€/kWh hintakin laskee. Itsetuotetun energian hinnan suhde aurinkosähköjärjestelmällä 
korvattavan ostoenergian hintaan on kannattavuustarkastelun keskiössä. Suuremmalla 
alkuinvestoinnilla saadaan kasvatettua korvatun ostoenergian osuutta samalla madalta-
malla itsetuotetun energian hintaa. Myös esimerkiksi Finsolarin verkkosivuilta löytyvät 
järjestelmien kannattavuustarkastelut puhuvat suurempien järjestelmien skaalausedun 
puolesta. Suuremmilla järjestelmillä saavutetaan huomattavasti matalampi €/kWp kus-
tannusarvo. [29; 30, s. 42–44.] 
Aurinkosähköjärjestelmän kannattavuuden tarkastelussa kohdekohtainen analyysi on 
välttämätöntä. Markkinointilupaukset tiettyä asennettua kattopinta-alan tai paneeliston 
tehoa kohden saatavista vuosituotoista eivät ole riittäviä. Kriittisessä kohdekohtaisessa 
tarkastelussa otetaan huomioon monia seikkoja. Kuinka suuri on järjestelmän investoin-
tihinta, eli kuinka suuret ovat kaikki järjestelmän käyttöönottoon liittyvät kustannukset? 
Mitkä ovat huolto- ja korjauskustannukset järjestelmän elinkaaren aikana? Esimerkiksi 
invertteri on uusittava 15–20 vuoden välein, joten se on uusittava järjestelmän elinkaaren 
aikana vähintään kerran. Jos investointi maksetaan lainarahalla, mikä on korkokanta? 




nan kehitys? Esimerkiksi viime vuosina sähkön siirtohinnat ovat olleet paikoittain rajus-
sakin nousussa. Caruna on ollut mediassa paljon esillä siirtohintojen korotusten vuoksi. 
Suomen nykyinen hallitus on kuitenkin reagoinut hintakehitykseen siirtohintojen nousua 
hillitsemään tähtäävällä lakiluonnoksella. Kuinka suuri on paneeliston tuotannon lasku 
sen elinkaaren aikana? Usein tuotannon laskun arviona käytetään 1 % vuodessa. Mikä 
on järjestelmän vuosituotto? Vuosituottoon vaikuttavat maantieteellinen sijainti, tontin 
varjostukset, paneelien asennuskulmat ja suuntaus sekä asennustapa. Jos kyseessä on 
verkkoon liitetty järjestelmä, kuinka suuri on verkkoon myydystä energiasta saatava kor-
vaus? Mikä osuus tuotetusta energiasta saadaan käytettyä itse? Mitä suurempi osa jär-
jestelmän tuotosta saadaan omaan käyttöön, sen kannattavampi järjestelmä yleisesti on. 





6.2 Esimerkkikohde ja lähtöoletukset 
Kohde 
Laskennoissa esimerkkikohteena on käytetty Helsingin Konalassa sijaitsevaa asuin-
pinta-alaltaan noin 140 m2 omakotitaloa. Oletuksena on, että kohteessa ei ole suuria 
varjostusta aiheuttavia esteitä ja että auringonsäteily pääsee esteettä katolle asennettui-
hin paneeleihin. Katon jyrkkyydeksi ja näin myös paneelien asennuskulmaksi arvioidaan 
45 astetta. Paneelien suuntauksen oletetaan olevan karkeasti lounaista kohti. Kohteessa 
on 300 litran lämminvesivaraaja 3 kW:n vastuspaketilla varustettuna.  
Esimerkkikohteesta on saatavilla kuukausikohtaiset energiankulutustiedot vuosille 
2017–2019, jotka on esitetty kuvassa 15. 
 
Kuva 15. Esimerkkikohteen energiankulutuksen jakautuminen kuukausittain vuosina 2017–
2019. 
Vedenlämmitykseen kuluvaa energiaa arvioidaan heinäkuun kulutuksen pohjalta. Kol-




























































































































vähennetään arvioitu kylmälaitteiden energian kulutuksen osuus kuukauden osalta. Kyl-
mälaitteiden kulutukseksi arvioidaan 1,2 kWh päivässä. Näin vedenlämmitykseen kulu-
vaksi energiaksi saadaan pyöristettynä 425 kWh/kk. Arvio saattaa olla yläkanttiin, sillä 
esimerkiksi Vattenfallin sivuilta löytyvät, Adaton 2011 tekemään kotitalouksien sähkön-
käyttötutkimukseen perustuvat, luvut antavat vedenlämmityksen kulutusarvioksi 365 
kWh/vrk. Adaton laskemissa oletuksena oli 4 hengen kulutus 150 m2 sähkölämmittei-
sessä omakotitalossa. Lämmintä käyttövettä kuluu tavallisesti hieman enemmän talvella 
kuin kesällä. Laskelmissa oletetaan kuitenkin kulutuksen jakautuvan tasaisesti vuoden 
ajalle. Laskelmissa vedenlämmityksen energiankulutukselle käytetään arvoa 425 
kWh/kk. [32; 21, s.247.] 
Korvatun ostoenergian hinta ja hinnan kehitys 
Kuvassa 16 on esitetty sähkön hinta kuluttajatyypeittäin. Hinnat sisältävät sähköener-
gian, siirtomaksun ja verot. 
 
Kuva 16. Sähkön hinta kuluttajatyypeittäin [34]. 
Esimerkkikohde on pientalo suoralla sähkölämmityksellä, eli laskelmissa käytetään kor-
vattavalle ostosähkölle hintaa 15 snt/kWh. Sähkön kuluttajanhinnan kehitystä on vaikea 
arvioida aurinkosähköjärjestelmän elinkaaren ajalle. Laskelmissa käytetään arviona 2 % 




Kohteen tuotto odotukset 
Kohteeseen asennettavan aurinkosähköjärjestelmän tuotto-odotuksia on arvioitu Euroo-
pan komission ylläpitämällä PVGIS-työkalulla. Työkalun avulla on haettu arviot kuukau-
sittaisista energian määristä kilowattitunteina paneelineliömetriä kohden vuosilta 2005–
2016 esimerkkikohteen sijainnille. Arvot on laskettu paneelien kallistuskulmalle 45 as-
tetta. Työkalu olettaa, että paneelit on suunnattu päiväntasaajaa kohti. Esimerkkikoh-
teessamme oletamme kuitenkin, että paneelit suunnataan lounaaseen. Tämä suuntaus 
on epäedullisempi etelää kohti suunnattuihin paneeleihin verrattuna. Laskennassa poik-
keama optimiasennuskulmasta pyritään huomioimaan heikentyneenä energian talteen 
saantina. Seuraavassa taulukossa 3 on esitetty kuukausittaiset keskiarvot säteilyenergi-
asta esimerkkikohteessa. 
Taulukko 3. Kuukausittaiset keskiarvot säteilyenergiasta esimerkkikohteessa. [11.] 






tammi. 16,05 31 0,52 
helmi. 35,55 28 1,27 
maalis. 89,82 31 2,90 
huhti. 128,00 30 4,27 
touko. 172,68 31 5,57 
kesä. 169,46 30 5,65 
heinä. 177,21 31 5,72 
elo. 148,30 31 4,78 
syys. 100,49 30 3,35 
loka. 58,32 31 1,88 
marras. 19,03 30 0,63 
joulu. 10,07 31 0,32 
Kuukausittaiset keskiarvot on laskettu vuosien 2005–2016 ajalta. Kuukausittaisista kes-
kiarvoista on laskettu vuorokausikohtaiset energian tuotto-odotukset jakamalla kuukau-
den tuotto kuukauden päivien lukumäärällä. Laskennassa käytetään taulukon 3. vuoro-
kausikohtaisia energiantuoton odotusarvoja, jotka löytyvät sarakkeesta H(i)_d. [11.] 
Aurinkopaneelit toimivat epälineaarisesti kuten diodit. Kuten MPPT-säätimiä käsittele-
vässä kappaleessa aikaisemmin kerrottiin, aurinkopaneeleille löytyy säteilyintensitee-




teho. Kun paneelistoon kytketään suoraan resistiivinen kuorma kuten varaajan vastus, 
saadaan optimaalinen teho vain yhdellä valaisuintensiteetillä. Tämän vuoksi, kytkettä-
essä paneelit suoraan lineaarisesti käyttäytyvään puhtaasti resistiiviseen kuormaan, voi 
suuri osa potentiaalisesta tuotannosta mennä hukkaan. Hyödyntämättä jääneellä tuo-
tannolla on huomattava vaikutus järjestelmän takaisinmaksuaikaan. Tämän vuoksi rat-
kaisu, johon sisältyy MPPT-toiminnallisuus, on suositeltava. Kuvassa 17 on vertailtu li-
neaarisesti käyttäytyvästä systeemistä ja MPP-periaatteella toimivasta systeemistä ulos 
saatavan tehon käyttäytymistä eri valaistusintensiteeteillä. 
 
Kuva 17. Lineaariseen kuormituksen ja MPP:n vertailu [16]. 
Kuvasta 17 huomataan että lineaarisesti käyttäytyvällä systeemillä menetetään merkit-
tävä määrä tehosta, jos auringon säteily ei ole maksimaalista. Vuositasolla lineaarisesti 
kuormitetun systeemin tuottama energia voi olla puolet heikompi kuin MPP-toiminnolla 







Tässä työssä aurinkosähköjärjestelmät kuvataan karkealla tasolla. Laskennat tehdään 
kahdelle eri systeemille. Kummankaan systeemin ei ajatella olevan liitettynä jakeluverk-
koon. Ensimmäinen systeemi on hyvin kevyt ratkaisu, jossa paneelit yhdistetään suo-
raan varaajaan, ilman väliin kytkettävää invertteriä tai ohjaussäädintä. Toiseen systee-
miin kuuluu invertteri, jossa on integroitu MPPT-säädin.  
Suora kytkentä varaajaan 
Kuvassa 18 on järjestelmäkaavio ratkaisusta, jossa ei ole invertteriä. 
 
Kuva 18. Järjestelmän 1. komponentit. 
Järjestelmään kuuluu paneelien lisäksi turvakytkin, kellokytkin, jolla varmistetaan panee-
lien toiminta vain päivän aikana, sulake, DC-termostaatti ja termostaatin ohjaama rele. 
DC-termostaatilla varmistetaan, että veden lämpötila ei nouse yli asetetun arvon. Veden 
lämpötilan noustessa asetettuun arvoon katkaistaan syöttö termostaatin ohjaamalla re-
leellä. Ensimmäisessä ratkaisussa käytetään Amerisolarin 330 W HC PERC aurinkopa-
neeleita. Kuvassa 19 on listattu paneelien sähköisiä ominaisuuksia ns. normaalikäytön 
olosuhteissa eli NOCT-olosuhteissa. 
 
Kuva 19. Järjestelmässä 1. käytettävien paneeleiden sähköisiä ominaisuuksia [37]. 
NOCT-olosuhteet vastaavat Suomen oloja huomattavasti tarkemmin kuin standarditestin 




Paneeleja valittaessa on siis kiinnitettävä huomiota missä olosuhteissa luvatut sähköiset 
ominaisuudet on määritetty, sillä Suomen oloissa paneelien maksimiteho 247 W on huo-
mattavasti mainostettua 330 W pienempi. Järjestelmässä on 6 paneelia, jolloin kokonais-
tehoksi saadaan 1482 W. Sarjaan kytkettyjen paneelien jännite Vmp on 184,8 V. Virta 
maksimiteholla on 8,02 A. Tarkemmat tiedot paneelien sähköisistä ominaisuuksista löy-
tyvät liitteestä yksi. 
Järjestelmän komponenttien hinnat on pääasiassa arvioitu nordsolar.fi- sekä finnpart-
tia.fi-verkkokauppojen hinnastojen pohjalta. Kuuden Armisolarin valmistaman aurinko-
paneelin hinnaksi tulee 956 euroa, joka pyöristetään 1000 euroon toimituskulujen katta-
miseksi. Paneelien kiinnikkeiden hintaa arvioidessa tutkittiin Oriman profiilipeltikiinnik-
keitä. Kuuden paneelin asennukseen tarvittavien kiinnikkeiden yhteishinnaksi arvioidaan 
400 euroa. Muiden sähköisten komponenttien kuten releen, termostaatin, kellokytkimen, 
turvakytkimen ja kaapeleiden yhteishinnaksi arvioidaan 300 euroa. Oletuksena on, että 
paneelien mekaaninen asennus tehdään itse, jolloin asennuskustannukset tulevat vain 
sähköisistä kytkennöistä. Asennuskustannukseksi ennen kotitalousvähennystä arvioi-
daan 750 euroa ja vähennyksen kanssa 550 euroa. Hintaan lisätään vielä 200 euron 
projektimarginaali odottamattomille kustannuksille. Näin kokonaisinvestointikustan-
nukseksi saadaan 2450 euroa. 
Valmis pakettiratkaisu invertterillä 
Toinen järjestelmä arvioidaan nordsolar.fi-verkkokaupasta löytyvän valmiin pakettiratkai-
sun pohjalta [41]. Paketti sisältää seuraavat komponentti: 
 10 kpl 310 W PERC musta yksikideaurinkopaneeli 
 Fronius Symo 3.0-3-S verkkoinvertteri 
 30 m solar kaapeli 2x6 mm² 
 MC4 käsin liitettävä liitin, 1pari 




 varoitustarra, takasyöttövaara. 
Järjestelmän nimellisteho on 3,1 kW. Tämäkin teho on kuitenkin määritetty standardiolo-
suhteissa. Kuvassa 20 on listattu paneelien sähköisiä ominaisuuksia NOCT-olosuh-
teissa. 
 
Kuva 20. Järjestelmässä 2. käytettävien paneeleiden sähköisiä ominaisuuksia [38]. 
Jälleen huomataan, että Suomen oloja vastaavissa normaalinkäytön oloissa paneeleista 
saatava maksimiteho on huomattavasti pienempi kuin markkinointimielessä ilmoitettu 
310 W. Suomen oloissa järjestelmän kokonaisteho on lähempänä 2280 wattia. Sarjaan 
kytkettyjen paneelien jännite Vmp on 301,8 V. Virta maksimiteholla on 7,55 A. Tarkemmat 
tiedot paneelien sähköisistä ominaisuuksista löytyvät liitteestä kaksi. Seuraavassa ku-
vassa 21 on esitetty pakettiratkaisun järjestelmäkaavio. 
 
Kuva 21. Järjestelmän 2. komponentit. 
Paketin myyntihinta on 3182 euroa. Asennuksen hinnaksi arvioidaan 550 euroa kotita-
lousvähennyksen jälkeen. Toimituskulujen ja projektimarginaalin jälkeen arvio kokonai-




6.3 Laskuri ja kannattavuuslaskennat 
Kannattavuuslaskennat tehdään edellä esitetyille kahdelle järjestelmälle. Laskennassa 
käytetään Tekesin rahoittamassa ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun koordinoi-
massa FinSolar-hankkeessa laadittua riippumatonta laskuria. [33.]  
Laskuri 
Finsolar- aurinkosähkön kannattavuuslaskurit ovat Google Sheets -tiedostoon luotuja 
taulukkolaskimia. Laskureita on kaksi, joista toinen on tarkoitettu kannattavuuden kar-
keampaan arviointiin. Toinen on tarkempi aurinkosähkön mitoituslaskuri, jonka avulla 
voidaan arvioida, minkä kokoinen aurinkosähköjärjestelmä kiinteistöön sopii. Laskurit 
löytyvät Finsolarin verkkosivuilta, ja ne ovat vapaasti käytettävissä Creative Commons -
lisenssin mukaisesti. Tämän työn laskelmat on tehty tarkemmalla laskurilla. 
Laskureihin syötetään määritetyt lähtöoletukset. Laskuriin punaisella fontilla merkityt läh-
tötiedot ovat välttämättömiä laskennan suorittamiseksi. Sinisellä fontilla merkattuihin so-
luihin voidaan syöttää lisätietoja, joiden avulla laskelmista saadaan tarkempia ja luotet-
tavampia. Laskennalle pakollisia lähtötietoja ovat: 
 sähkön kuluttajahinta eli sähköenergian ja sähkön siirron ostohinta veroineen 
snt/kWh 
 arvio ostosähkön hinnan noususta % per vuosi 
 aurinkosähköjärjestelmän koko tehona Wp 
 järjestelmän investointikustannus € (laitteet ja asennus, myös mahd. ALV) 
 investointituki tai kotitalousvähennys alkuinvestoinnista, % 
 investoinnin laskentakorko, esim. pankin korkokulu 




 auringon säteily kWh/m2/pv sijainnin mukaan esimerkiksi PVGIS-työkalulla mää-
ritettynä 
 kiinteistön vuorokausikohtaisesta sähkönkulutuksesta maksimiosuus, jonka voi 
tuottaa omalla aurinkosähköllä %. 
Laskelmia tarkentavia lähtötietoja ovat: 
 invertterin vaihdon kustannus, % alkuinvestoinnista. Oletettu tapahtuvan kerran 
aurinkosähköjärjestelmän elinaikana 15. vuotena 
 sähkön ostohinta €/MWh/kk 
 aurinkosähköjärjestelmän hyötysuhde % (suhde, jolla säteilymäärä saadaan tal-
teen). 
Laskelmissa otetaan huomioon myös paneelien tuotannon lasku sekä arvioitu sähkön 
hinnan nousu järjestelmän elinkaaren ajalta. Laskuri taulukoi tuotto- ja talouslaskelmat 
järjestelmän elinkaaren ajalta. Taulukosta nähdään muun muassa oma sähköntuotanto 
ja sen rahallinen arvo vuositasolla, kassavirta ja investoinnin nettonykyarvoja (NPV) va-
litulla laskentakorolla. Tärkeimpinä tuloksina voidaan pitää investoinnin nettonykyarvoa 
eli kokonaistuottoa tai -tappiota 30 vuoden käyttöiällä sekä järjestelmän takaisinmaksu-






Taulukossa 4 on lueteltu aikaisemmissa kappaleissa määritellyt laskennan lähtöarvot. 
Järjestelmällä 1 tarkoitetaan varaajaan suoraan kytkettyä paneelistoa ilman invertteriä. 
Järjestelmällä 2 tarkoitetaan valmista asennuspakettia, jossa on mukana invertteri. 
Taulukko 4. Laskennassa käytetyt lähtöarvot järjestelmittäin. 
Laskennan kohteena oleva järjestelmä 1. 2. 
Sähkön kuluttajahinta eli sähköenergian ja sähkön siirron os-
tohinta veroineen snt/kWh 15,0 15,0 
Arvio ostosähkön hinnan noususta % per vuosi  2,0% 2,0% 
Aurinkosähköjärjestelmän koko tehona Wp  1482 2280 
Järjestelmän investointikustannus € (laitteet ja asennus, myös 
mahd. ALV) €2 450 €4 000 
Investointituki tai kotitalousvähennys alkuinvestoinnista, % 0 % 0 % 
Oma kiinteistöarvo-, brändi- tai ympäristötuki investoinnille € €0 €0 
Investoinnin laskentakorko, esim. pankin korkokulu 2,0% 2,0% 
Aurinkosähkön myyntihinta verkkoon snt/kWh 0,0 0,0 
Invertterin vaihdon kustannus, % alkuinvestoinnista. Oletettu 
tapahtuvan kerran aurinkosähköjärjestelmän elinaikana 15. 
vuotena. 0 % 30 % 
Aurinkosähköjärjestelmän hyötysuhde % (suhde, jolla säteily-
määrä saadaan talteen) 13 % 13 % 
Kiinteistön vuorokausikohtaisesta sähkönkulutuksesta maksi-
miosuus, jonka voi tuottaa omalla aurinkosähköllä % 90 % 90 % 
Invertterin sisältävässä järjestelmässä on oletettu, että laite uusitaan 15 vuoden käytön 
jälkeen. Uuden laitteen hinnaksi on arvioitu 30 % alkuperäisestä investointihinnasta, eli 
1200 euroa. Kotitalousvähennys on huomioitu asennuksen hinnassa ja sen vuoksi sitä 
ei syötetä laskuriin. 
Laskelmia tehdessä havaitaan, että hyötysuhteella voi olla dramaattinen vaikutus takai-
sinmaksuaikaan. Todellinen hyötysuhde on myös haastava määrittää. Taulukossa 5 on 






Taulukko 5. Järjestelmien lasketut takaisinmaksuajat eri hyötysuhteilla. 




13 11 13 
12 12 15 
11 13 18 
10 15 19 
9 16 22 
8 19 25 
Esimerkkikohteessa paneelit on suunnattu lounaista kohti, joka ei ole optimaalista järjes-
telmän energiantuotannon kannalta. Järjestelmässä 1 ei ole MPPT-ohjausta, jolloin 
tuotto on maksimaalista vain auringon paisteen ollessa esteetöntä ja kirkkaimmillaan. 
Tämän vuoksi tuskin päästään 13 %:n hyötysuhteeseen. Järjestelmän 1 arvioitu takai-
sinmaksuaika on tämän vuoksi noin 16–19 vuotta. Lineaarisesta kuormasta johtuva huk-
kaan menevä tuotanto voi kuitenkin heikentää järjestelmän kannattavuutta ja siten myös 
takaisinmaksuaikaa. 
Järjestelmän 2 invertteri ja sen MPPT-ohjaussäädin parantavat järjestelmän tuottopo-
tentiaalia. Asennuskulmalla on samaan tapaan tuottoa heikentävä vaikutus kuin järjes-
telmän 1 tapauksessa. Myös invertterin uusiminen heikentää järjestelmän kannatta-





7 Luvat ja sopimukset 
7.1 Toimenpidelupa ja rakennuslupa 
Vuoden 2017 toukokuussa voimaan astuneen uudistuneen maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaan aurinkoenergian pienrakentaminen on pääasiallisesti vapautettu luvanvaraisuu-
desta. Lain mukaan esimerkiksi oman talon katolle tai omalle tontille saa asentaa aurin-
kopaneeleja ilman kunnan rakennusviranomaiselta pyydettyä toimenpidelupaa, kunhan 
asennus ei merkittävästi muuta kaupunkikuvaa tai ympäristöä. Helsingin, Vantaan, Es-
poon ja Kauniaisten kaupunkien rakennusjärjestyksissä paneelien asennus on vapau-
tettu toimenpideluvan piiristä. Asennuskohteen ollessa rakennushistoriallisesti maise-
mallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokas tai suojeltu, saatetaan toimenpidelupa kuiten-
kin vaatia. Myös haja-asutusalueella on otettava huomioon naapurikiinteistölle mahdolli-
sesti aiheutuva haitta. Lähelle tonttien välistä rajaa asennettavat paneelit saattavat esi-
merkiksi heijastaa häiritsevästi naapuritontin rakennuksiin. Tällöin luvan tarve on hyvä 
selvittää kaupungin tai kunnan rakennusvalvonnasta. Jos rakennuksen kantavia raken-
teita joudutaan tukemaan paneelien asennuksesta seuraavan lisäkuorman vuoksi, vaatii 
rakentaminen aina rakennusvalvonnan luvan sekä ammattilaisen suunnitteleman toteu-
tuksen. Jos asennusolosuhteet ovat jollakin tapaa poikkeavat tai herää epäilys luvan 
tarpeesta, kannattaa ottaa yhteyttä kunnan rakennusvalvontaan jo projektin suunnittelu-
vaiheessa. [3, s 130–131; 35.] 
7.2 Verkkoon liittyminen 
Jakeluverkkoon liityttäessä tarvitaan aina paikallisen sähköverkkoyhtiön lupa. Kuvassa 
22 on esitetty pääkaupunkiseudun jakeluverkkoyhtiöt kartalla. Lupaa haetaan Energia-
teollisuus ry:n yleistietolomakeella mikrotuotantolaitteiston verkkoon liittämisestä. Mikro-
tuotannoksi lasketaan jännitetasoltaan korkeintaan 1 kV:n ja teholtaan 0–30 kilovolttiam-
peerin järjestelmät. Lomakkeella varmistetaan, että liitettävä laitteisto on vaatimusten 
mukainen. Vaatimukset on määritelty standardissa SFS-EN 50438. Lomakkeelle täytet-




tävät vaiheet, enimmäisvikavirta ja järjestelmän täyttämät suojausvaatimukset. Tuotan-
tolaitteiston on oltava myös kytkettävissä irti verkosta erotuskytkimellä, jonka luokse on 
esteetön pääsy. Sähkökeskuksesta on myös löydyttävä varoitus takasyöttövaarasta.  
 
Kuva 22. Pääkaupunkiseudun jakeluverkkoyhtiöiden jakautuminen alueittain. Tuotannon liit-
täminen jakeluverkkoon vaatii aina paikallisen verkkoyhtiön luvan [36, s. 4]. 
Jos järjestelmä toteutetaan avaimet käteen periaatteella, vastaa asennusyritys lupien 
hankinnasta. Osalla jakeluverkkoyhtiöistä on omia tuotepaketteja verkkoon liitettävistä 
aurinkopaneeleista. Pääkaupunkiseudun jakeluverkkoyhtiöiden Helen Oy:n, Vantaan 
energian sekä Carunan verkkosivuilta löytyy mahdollisuus paneelien hankintaan ja verk-
koon liittämiseen. [3, s. 130–132.] 
7.3 Sopimustyypit verkkoon liitetylle aurinkovoimatuotannolle 
Verkkoon liitettyjen aurinkosähköjärjestelmien ylituotanto on mahdollista myydä sähkö-
yhtiölle. Tätä varten tyypillisesti päivitetään olemassa olevaa kuluttajan ja sähköyhtiön 
välistä sähkön myyntisopimusta kattamaan myös ylijäämätuotannon ostaminen. Ylijää-
mätuotanto voidaan periaatteessa myydä mille sähköyhtiölle tahansa, mutta käytännön 





Sähkön kuluttajahinta muodostuu sähköenergian hinnasta ja sähkönsiirron hinnasta. 
Sähköenergian osuus sähkölaskusta on vajaa puolet [3 s.129]. Tähän lisätään vielä ar-
vonlisävero sekä sähkövero. Kuluttajan valittavissa on, mistä hän sähköenergian osuu-
den ostaa. Energian voi ostaa miltä tahansa sähkömarkkinoilla toimivalta sähköntoimit-
tajalta, maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Sähkönsiirrosta maksetaan paikalli-
selle sähköverkkoyhtiölle, joten kuluttuaja ei voi valita siirtosopimusta itse. Sähkönsiirto 
on siis maantieteelliseen sijaintiin sidottu. Siirtohinnat voivat vaihdella merkittävästi eri 
verkkoyhtiöiden alueilla.  
Tyypillisissä ostosopimuksissa verkkoyhtiö maksaa aurinkosähköjärjestelmän ylituotan-
nosta vain tuotetun energian hinnan. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkoon myydystä säh-
köstä saa huomattavasti pienemmän korvauksen, kuin mitä verkkosähkön käyttö kulut-
tajalle maksaa. Energian hinta on usein sidottu pohjoismaisen sähköpörssin määrää-
mään energian spot-hintaan. Sähköyhtiö saattaa vähentää korvauksesta vielä pienen 
marginaalin kilowattituntia kohden. Tällöin korvaus verkkoon myydystä energiasta jää 
noin 2–6 senttiin kilowattituntia kohti [3 s. 130]. Vertailun vuoksi sähkön keskimääräinen 
kuluttajahinta sähkölämmitteiselle omakotitaloasujalle on 15 sentin luokkaa kilowattitun-
tia kohden [34]. Tämän vuoksi aurinkosähköstä kannattaa pyrkiä käyttämään mahdolli-
simman suuri osa itse. Hyvin harvat sähköyhtiöt tarjoavat ns. pankkisopimuksia, joissa 
verkkoon myydystä sähköstä saa saman korvauksen kuin verkosta ostetusta sähköstä. 
Myös kiinteähintaiset ostosopimukset ovat mahdollisia. Näissä korvaus on viiden sentin 






Opinnäytetyössä tutkittiin käyttöveden lämmittämisen kannattavuutta aurinkosähkön 
avulla. Tavoitteena oli löytää takaisinmaksuajaltaan paras vaihtoehto veden lämmityk-
seen. Lisäksi haluttiin selvittää veden lämmittämisen kannattavuutta mahdollisimman ke-
vyellä ratkaisulla, johon ei sisälly kalliita ja uusimista vaativia komponentteja. Työn tulok-
sena saatiin laskelmien pohjalta arviot takaisinmaksuajoista kahdelle järjestelmätasolla 
määritetylle ratkaisulle. Määrittely jäi hieman tavoitetta ylemmälle tasolle. Yksityiskohtai-
semmalla määrittelyllä olisi saatu tarkempi ja luotettavampi tulos. Järjestelmien takaisin-
maksuajoiksi saatiin 15–19 vuotta. Aurinkosähköjärjestelmien elinikä voi parhaimmillaan 
ylittää 30 vuotta [39]. Kannattavuus on kuitenkin aina määritettävä tarkalla tapauskohtai-
sella arviolla. 
Paneelien suora kytkeminen lämminvesivaraajan vastukseen ei ole kannattavaa. Puh-
taasti resistiivisen kuorman lineaarisuuden vuoksi optimaalinen teho saadaan vain yh-
dellä auringonsäteilyn intensiteetillä. Suoralla kytkennällä energiaa menee hukkaan huo-
mattava määrä. Systeemi vaatii MPPT-toimintoon perustuvan ohjaimen tai säätimen, 
jotta mahdollisimman suuri osa paneelien tuottamasta energiasta saadaan hyödynnet-
tyä. [16.] 
Työssä pyrittiin keksimään ratkaisu, joka ei sisällä invertteriä. Invertteri on kallis kompo-
nentti, joka vaatii uusimista ainakin kerran aurinkosähköjärjestelmän elinkaaren aikana. 
Tällaista valmista ratkaisua ei tämän työn tutkimusten pohjalta selkeästi löytynyt. Tehty-
jen kyselyjen perusteella suosituksena oli usein paneelien liittäminen invertterin kautta 
talon sähkökeskukseen, jolloin paneelien tuottamaa energiaa voidaan hyödyntää talon 
kaikessa kulutuksessa. Tutkimukset rajoittuivat pääosin markkinoilta löytyviin valmiisiin 
ratkaisuihin. Prototyyppimäiset toteutukset jäivät tutkimusten ulkopuolelle. Esimerkkinä 
tämän työn tarkastelun ulkopuolelle jääneestä toteutuksesta on Ari Kristolan vuonna 
2015 tekemä insinöörityö, jossa rakennettiin säätölaitteen prototyyppi aurinkosähköpa-
neelikentän liittämiseksi omakotitalon varaavaan lämmitysjärjestelmään [40]. Kannatta-
vuusvertailua ei tehty myöskään aurinkosähköjärjestelmien ja aurinkokeräimien välillä. 
Aurinkosähköjärjestelmien kannattavuustekijöistä keskeisimpänä nousi esiin kohdekoh-
taisen kannattavuustarkastelun tärkeys. Järjestelmän kannattavuus on hyvin monien te-




tehoa kohden saatavista vuosituotoista voivat olla varsin harhaanjohtavia. Myös panee-
leille ilmoitetut nimelliset tehon arvot voidaan ilmoittaa harhaanjohtavasti. Onkin syytä 
kiinnittää huomiota siihen, missä olosuhteissa kyseiset arvot on määritetty. NOCT-olo-
suhteet vastaavat Suomen oloja huomattavasti tarkemmin kuin standarditestin mukaiset 
olosuhteet. On hyvä tutustua aurinkopaneelien spesifikaatioihin aina tarkasti. Markki-
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Liite 3. Yhteenveto investoinnin tuotto- ja kannattavuuslaskelmat järjestel-




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Liite 4. Yhteenveto investoinnin tuotto- ja kannattavuuslaskelmat järjestel-
mälle kaksi 10 prosentin hyötysuhteella 
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